
Данная  инструкция содержит информацию о порядке выполнения работ, 
связанных с установкой полупромышленного кондиционера воздуха Dantex. 
Убедительно просим Вас следовать данным рекомендациям во избежание 
поломки, повреждения или преждевременного износа кондиционера  

RK-18UHTN / RK-18HTNE-W 
RK-24UHTN / RK-24HTNE-W 
RK-36UHTN / RK-36HTNE-W 
RK-48UHTN / RK-48HTNE-W 
RK-60UHTN / RK-60HTNE-W
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Модель RK-18UHTN

Модель RK-24UHTN
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Модели  RK-36UHTN,   RK-48UHTN, RK-60UHTN
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Внимание! 
ударяйте панель. 
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Модель 

Модель 

RK-18HTNE-W
RK-24HTNE-W
RK-36HTNE-W

RK-48HTNE-W 
RK-60HTNE-W
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Распрямите  конец 

Для того чтобы согнуть трубу по небольшому радиусу, используйте трубогиб.
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Обработайте кромку трубы риммером.

Риммер
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Манометрический коллектор 

 Манометр

Вентиль высокого давления

Сервисный порт низкого давления

Вентиль низкого давления

По окончанию откачки полностью перекройте вентиль низкого давления манометрического коллектора 

Полностью откройте вентиль манометрического коллектора.

 отключите

(Рекомендации по использованию манометрического коллектора см. в руководстве по эксплутации от 
производителя).

манометрического коллектора с технологической муфтой запорного вентиля А.

манометра

манометра

RK-36HTNE-W

RK-48HTNE-W

RK-60HTNE-W

Модель

RK-18HTNE-W

RK-24HTNE-W 30
25 15

30

50

50

15
20

30

30

(L-5)×0,054 кг

(L-5)×0,054 кг

(L-5)×0,054 кг

(L-5)×0,054 кг

(L-5)×0,022 кг

Макс. длина, м Макс. перепад
высот, м

Дозаправка, кг
15 (25) ≥ L ≥ 5 м

Дозаправка, кг
30(50) ≥ L ≥ 15 (25) м 

(L-5)×0,054 кг

(L-5)×0,102 кг

(L-5)×0,102 кг

(L-5)×0,102 кг

(L-5)×0,022 кг
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>1,5 м

Зажать здесь
Дренажная труба

Соединительная труба

Зажим для трубы на выходе насоса
(соединительные приспособления)

1-1,5 м

У
кл

он
 

св
ы

ш
е 

 1
/5

0

 > 200 мм 1-1,5 м
Уклон свыше 1/50

75
0 

мм



CODE DESCRIPTION

XT1/XT2

AP1
DISPLAY BOARD

TRANSFORMER
THE WATER LEVEL SWITCH

DRAINAGE PUMP MOTOR
INDOOR MOTOR

MAIN BOARD 

TERMINAL BLOCK

AP2
AP3

T
SW

PUMP
M

THE WIRE CONTROLLER

T1
T2
T3 OUTDOOR PIPE TEMP. SENSOR

ROOM TEMP. SENSOR
PIPE TEMP. SENSOR

STEP MOTORM1/M2

YLWBLUBLKRED

AC-N

AC-L
COMP
4WAY
O_FAN
OUT_PRO

PUMP

CN5

SW1-4

TRANS_IN
Trans out

X104'

W_Check

CN1A

T3

T2
T1

CN3 CN2

Y/G

WHT WHT

I II

BLURED

Wired 
remote

Optional wired 
remote control 
according to the 
actual needs of 
customers

(Dotted Content)Electric  
Auxiliary Heat Exclusive

BLK

RED
CON9

CON7 CON6

CON8 CN402

CN401

N

L

Auxil 
Heater

Electric Auxiliary Heat Tem Pro 

CN403

RED

X107

PCB

BRN

BRN

L N 3 421

Compressor
   Relay

¦È

¦È

~

W
H

T
YL

W

BRN

Y/
G

BLU
XT1

YLWYLW

OPTIONAL

DISPLAY & 
RECEIVER 
BOARD -AP2

-AP3

-AP1

-T

SW

BR
N

BL
U

5

BR
N

BL
U

10
4

O
R

G
G

R
N

~
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RK-18HTNE-W

Электро-
питание

К наружному 
блоку

Электро-
питание

К внутреннему 
блоку
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Электро-
питание

К внутреннему 
блоку

RK-24HTNE-W

RK-36HTNE-W

RK-48HTNE-W

Электро-
питание

К внутреннему 
блоку

Электро-
питание

К внутреннему 
блоку
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RK-60HTNE-W

RK-18UHTN + RK-18HTNE-W RK-24UHTN + RK-24HTNE-W

RK-36UHTN + RK-36HTNE-W
RK-48UHTN + RK-48HTNE-W
RK-60UHTN + RK-60HTNE-W

3×2,5 мм2

5×2,5 мм2

5×1,5 мм2

3×
2,

5 
м

м
2

3×1,5 мм2 5×1,5 мм2

5×2,5 мм2

Электро-
питание

К внутреннему 
блоку
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАБОТЫ 
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